2018 ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA.

INSTITUTO DE
& MEDIO AMBIENTE

§\ LABORATORIO DE

= UNCUYO ( % FACULTAD
~1 UNIVERSIDAD » DE |NGEN|ER‘A

NACIONAL DE CUYO

SOLICITANTE:
Empresa: MUNICIPALIDAD DE JACHAL Contacto: Sandra Noriega
Marcela Alonso
Teléfonos: (0264) 4692800 Email: sandraneb@yahoo.com
serviciosjachal@gmail.com
Domicilio; San Martin 622, Jachal, San Juan.
SERVICIO SOLICITADO:

Toma de trece muestras de agua y determinacién de Aluminio, Antimonio, Bario, Berilio, Cadmio,
Cobalto, Cobre, Cromo, Fluoruros, Manganeso, Molibdeno, Niguel, Plata, Plomo, Potasio, Silice, Sodio,
Vanadio, Zinc, Arsénico, Mercurio, Selenio, Hidrocarburos Totales del Petréleo, Boro, Cianuro Total,
Alcalinidad, Calcio, Carbonatos y Bicarbonatos, Cloruros, Dureza Total, Fésforo Total Disuelto,
Magnesio, Nitratos, Nitritos, Nitrégeno Amoniacal, Sulfatos, Andlisis Bacteriolégico Completo, Uranio y
determinaciones in situ: Cloro, Conductividad Eléctrica, Oxigeno Disuelto, Potencial Redox, pH, Sélidos
Disueltos Totales y Temperatura.

ITEMS DE ENSAYO:

Identificacion: Ver detalle en pagina 2.

Fecha de Ingreso al Laboratorio: 06 de septiembre de 2018.

Presentados por: Personal de muestreo del laboratorio.

Extraccion a cargo de: Personal de muestreo del laboratorio.

Conservacion del Remanente: Retira cliente.

Observacién: Se adjunta informe con los resultados bacteriolégicos emitidos por

el Laboratorio de Biotecnologia.

Responsable a cargo: Lic. Maria Esther Barbeito / Ing. Maria Ruth Clausen
Teléfono: (0261) 4135000 - Internos 2139 y 2143
Email: mbarbei@uncu.edu.ar / mclau@uncu.edu.ar

Nota:

= Este Informe no puede ser reproducido parcialmente sin autorizacion escrita del Laboratorio
Responsable.

® Los resultados obtenidos corresponden exclusivamente al item de ensayo ingresado al
Laboratorio.
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UNIVERSIDAD FACULTAD DE INGENIERIA
NACIONAL DE CUYO

5/ FoL
Solicitante: MUNICIPALIDAD DE JACHAL ‘{:{(\\5 / RCC:  1-12462
I \\ﬂ"\\_:\".-' T_\'/ A
- INFORME =
1. Datos generales
Muestra | Lugar Procedencia| Fecha
M1 Escuela Gabriel Albarracin Consumo 06/09
M2 Plaza Arce de Mayorga Consumo 06/09
M3 Escuela Pedro Bonifacio Palacios Consumo 06/09
M4 Camping Vivero Municipal Consumo 05/09
M5 Rio Jachal (Dique Pachimoco) Rio 05/09
M6 Escuela Almte. Ramén Gonzales Fernandez Consumo 06/09
M7 Escuela Federico Cantoni Consumo 06/09
M8 Escuela Onofre lllanes (modificado) Consumo 06/09
M9 Niquivil (gruta) Consumo 06/09
M10 Mogna Consumo 06/09
M11 Rio La Palca Rio 05/09
M12 Rio Blanco Rio 05/09
M13 Puente Buena Esperanza (modificado) Rio 05/09

Nota: La designacion “modificado” hace referencia a un cambio especial del punto de extraccién de muestra.

1.1. Descripcion de la toma de muestras
Las muestras fueron extraidas los dias 05 y 06 de septiembre de 2018.

1.2. Descripcion de la toma de muestras

El muestreo se llevd a cabo en presencia de personal de la Universidad Catélica de San Juan, personal
de Policia Minera (CIPCAMI) y el Ing. Miguel Mas representante de la Municipalidad de Jachal.

La toma de muestras se realizé con total normalidad en todos los puntos.

1.3. Metodologia de Muestreo y Analisis
La toma de muestras se realizé siguiendo las directivas de las normas IRAM:

Aguas: IRAM 29012

= Técnicas de muestreo (IRAM 29012-2).

= Preservacion y Manipulacién de muestras (IRAM 29012-3)

* Protocolo de Toma de Muestras y Conservaciéon SW muestras de Standard Methods for
Examination of Water and Wasttewater — 18 th Edition 1992.
Guia sobre muestreo de agua potable y de aguas utilizadas para el procesamiento de alimentos y
bebidas IRAM 29012-5.
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UNIVERSIDAD FACULTAD DE INGENIERIA LABORATORIO DE
NACIONAL DE CUYO ANALISIS INSTRUMENTAL

Solicitante:  MUNICIPALIDAD DE JACHAL RCC: 1-12462

LAI

Prepara |

: \L_ "J\

o

i

LABORATORIO RESPONSABLE
\|
LABORATORIO DE ANALISIS INSTRUMENTAL |
Responsable a cargo: Lic. Maria Esther Barbeito. A
Teléfono: (0261) 4135000 — Interno 2139 — Email: mbarbei@uncu.edu.ar /
COMPANY WITH R
CERTIFIED BY DNV GL
=180 9001=

Firma responsable y/o persona autorizada — Aclaracién y/o sello

LABORATORIOS INTERVINIENTES

LABORATORIO DE EFLUENTES LiQUIDOS

Grupo de Estudios para el Tratamiento de Aguas Residuales - G.E.S.T.A.R.
Responsable a cargo Laboratorio: Bqca. Maria C. Quiroga.

Teléfono: (0261) 4135000 — Interno 2154 - Email: mcquiroga@fing.uncu.edu.ar

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL MARIA CRISTINA QUIROGA
=|S0O 9001 = BIOQUIMICA

Respons. Laboratorio Efiventes Llquides
@.E,5.T.A R, - D-E.T.L
rasudligd de Ingenieria - UNCuyo

Firma responsa.'hle y/o persona autorizada — Aclaracion y/o sello

R,

Hsc. Ing. MARIA RUTH CLAUSEN
Subdirectora Inst. Medlo Amblents
Fac. de Ingenlonia
Universidad Haclono! da Cuyo
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2018. BICENTENARIO DE LA BATALLA DE MAIPU.
2018. CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA,

INSTITUTO DE PROCESOS
H.\',\E’R%&%YO x‘i FACULTAD : W G\ Fisicos, QuIMICOS Y
 NACIONAL DE CUYO aw DE INGENIERIA |\@®/ sorecnolocicos
. LABORATORIO
DE BIOTECNOLOGIA

INFORME DE ENSAYO N° 4008 T

Mendoza, 13 de septiembre de 2018

1. SOLICITANTE: LABORATORIO DE ANALISIS INSTRUMENTAL ~ RCC | 12462
Direccién de Estudios Tecnolégicos € Investigaciones
Facultad de ingenieria
Universidad Nacional de Cuyo

2. SERVICIO Determinar bacterias aerobias mesdfilas. totales, bacterias coliformes totales,
SOLICITADO: Escherichia__coli, Grupo. Citrobacter -~ Enterobacter - Klebsiella y

Pseudomonas aeruginosa en 13 (frece) muestras de agua provistas por el
interesado en cantidades y condiciones adecuadas,

3. IDENTIFICACION

DELAS « M 1. Escuela Gabriel ALBARRACIN.
MUESTRAS: « M 2. Planta Potabilizadora. ARCE de MAYORGA.
« M 3. Escuela Pedro Bonifacio PALACIOS.
¢ M 4. Camping Vivero Municipal.
* M 5. Rio Jachal (Dique Pachimoco).
e M 6. Escuela Almirante Ramén GONZALEZ FERNANDEZ.
* M 7. Escuela Federico CANTONI (Huaco).
« M 8. Escuela Onofre ILLANES (La Ciénaga).
« M 9. Niquivil (Gruta).
+ M 10. Mogna. Tanque de ingreso a Ciudad.
« M11. PAL 1.
*» M12.BLA 1.
+ M 13. Puente de Buena Esperanza.
4. FECHA DE

EXTRACCION: 05 y 06/09/2018

5. FECHADE

INGRESO AL

06/09/201
LABORATORIO 610912018

Pégina 1 de 10
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UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERIA |

LABORATORIC
DE BIOTECNOLOGIA

Solicitante: Laboratorio de Analisis Instrumental RCC | 12462 RCC 4008 T
e M11. PAL 1.
DETERMINACIONES UNIDADES RESULTADOS )
Limite de deteccion
Bacterias aerobias
meséfilas u.f.c./ml 25 1
Bacterias coliformes totales N.M.P/100 ml 79,0 1,8
Escherichia coli N.M.P/100 mi 13,0 1,8
Grupo Citrobacter -
Enterobacter — Klebsiella N.M.P/100 mi 66,0 18
Pseudomonas aeruginosa N.M.P/100 ml <1,8 1,8
e M12.BLA1.
DETERMINACIONES UNIDADES RESULTADOS ’ )
Limite de deteccion
Bacterias aerobias
mesthilag u.f.c./ml 35 1
Bacterias coliformes totales N.M.P/100 ml 95,0 1,8
Escherichia coli N.M.P/100 ml 17,0 1,8
Grupo Citrobacter —
Enterobacter — Klebsiella N.M.P/100 ml 780 18
Pseudomonas aeruginosa N.M.P/100 ml <1,8 1,8
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UNIVERSIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA LABORATORIC
NACIONAL DE CUYO

DE BIOTECNOLOGIA

Solicitante: Laboratorio de Analisis Instrumental RCC | 12462 ./"":—-:?.-"' RCC 4008 T

) ) =)
. <\ Y 5|
13. EQUIPOS UTILIZADOS A\IQ/>

UNC
Balanza de precisién Sartorius 450-694

Peachimetro. Instrumentalia 450-1989
Estufa de cultivo 37°C Dalvo 413-1986

14. LABORATORIO RESPONSABLE

LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA

Responsable a cargo: Ing. Jorge FUENTES BERAZATEGUI
Teléfono: 413500 — Interno 2141

ge Fuentes - Berazategu
Cétedra y Laboratorio

de BIOTECNOLOGIA
2 Facultad de Ingenierfa - U.N. de Cuyo

| Firma responsable y/o persona autorizada — Aclaracion y/o sello
\ L

A"
\\ql/{riﬁca
Lic. CANTER
Director Instituto de Procesos Fisicos,
Quimicos y Biotecnoldgicos
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